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Montageflansch / Mounting base / Support de montage / MF 100Helios Ventilatoren

Wand/wall/mur

MF 100 / aufsteckbar / slip-on / relevable

Abb. 1/fig. 1

M1 Einbautiefe
M1 installation depth

M1 profondeur utile

MONTAGE- UND BETRIEBSVOR-
SCHRIFT NR. 86585

1. Einsatzbereich MF 100
Zubehör für M1/100.. Minilüfter. Für
Decken, dünne Wände und in engen
Schächten. Auch für Montage eines
Zugschnurschalters geeignet (Zubehör).

2. Montage
MF 100 winkelgerecht an die Wand
oder die Decke dübeln. Ventilator mit-
tels beigefügten Schrauben an
Montageflansch befestigen (Abb. 1)
Montage- und Betriebsvorschrift des
Ventilators beachten.

INSTALLATION AND OPERATING
INSTRUCTIONS NO 86585

1. Application/use MF 100
Accessory for M1/100.. minifans. For
ceiling installation, installation in thin
walls and narrow ducts. Also adapted
for assembling a pull cord switch (ac-
cessory).

2. Installation
Fit the MF 100 to the wall or ceiling.
Secure the fan to the casing with the
two enclosed screws (fig. 1).
See the operation and installation in-
structions of the minifan.

NOTICE D’INSTALLATION ET
D’UTILISATION NO. 86585

1. Domaine d’utilisation MF 100
Accessoire pour M1/100.. mini-ventila-
teurs. Pour montage plafonnier et dans
parois minces. Adapté au montage
d'un interrupteur à tirettes (accessoire).

2. Montage
Cheviller le MF 100 d’équerre sur mur
ou plafond. Fixer à l’aide des vis jointes
le ventilateur sur le support de monta-
ge (fig. 1). Lire attentivement la notice
fournie avec l’appareil.

2x

M1/100..

1122 (2x Flansc
h)

Alle Maße in mm / All dimensions in mm / Dimensions en mm

3322 (1x Flansch)

5522 (97)

Nachleitrad / guide vanes / redresseur de flux

(ohne Flansch)


